
污水监测指标及监测频次

根据《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005要求，制定我院污水监测项目及频次。
1.接触池口总余氯每天两次，标准值2-8mg/L
PH值每天一次，标准值6-9
2. 悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）每周监测一次，标准值SS≤60mg/L，COD≤250mg/L
3. 粪大肠菌群数每月监测一次，标准值≤5000MPN/L
4. 生化需氧量（BOD）、沙门氏菌每季度一次，标准值BOD≤100mg/L，沙门氏菌不得检出
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[bookmark: _GoBack]     6、废气检测，3个口，每季度一次









