中医院部分特种设备检测要求
1、 安全阀每年一次检测；
2、 压力表、温度表每半年检测一次；
3、 大部分压力表、温度表需提供线上检测；
4、 需做好检测设备台账；
5、 [bookmark: _GoBack]所有检测项目出具的检测报告均需符合市场监管局的要求。
