纯水维保服务内容
1、仪表校准：
服务期内对医院医疗用水监控的仪表进行校准一次，避免电阻率仪、电导率仪等仪表数据传递及补偿、显示数值失真，保障所有仪表反馈的数据真实有效。
2、管网消毒：
为保证医院各科室医用纯水用水水质，定期对医用纯水系统管网进行化学消毒。由投标单位安排经验丰富，有清洗消毒相关经验的工程师作业。（需提供相关医疗机构人员确认维护工单）。
3、耗材更换和技术服务清单
	序号
	物料名称
	参数/型号
	频次
	单位
	数量

	1
	一级过滤填充物1-1
	1-2mm
	1-2年/次
	kg
	1480

	2
	一级过滤填充物2-1
	2-4mm
	1-2年/次
	kg
	925

	3
	一级过滤填充物3-1
	4-8mm
	1-2年/次
	kg
	925

	4
	一级过滤填充物1-1
	8-12mm
	1-2年/次
	kg
	400

	5
	一级过滤填充物1-1
	8-12mm
	6-12月/次
	kg
	150

	6
	一级过滤填充物4-3
	碘值>1000mg/g
	6-12月/次
	L
	1700

	7
	一级过滤填充物5-1
	食品级
	1-2年/次
	L
	2400

	8
	一级过滤滤材1-3
	 40" 5μm
	1-3月/次
	支
	20

	9
	一级过滤滤材2-1
	 5" 20μm
	6-12月/次
	支
	4

	10★
	二级过滤滤材1-3
	8040
	1-2年/次
	支
	22

	11★
	超滤膜
	AQU200
	6-12月/次
	支
	3

	12
	杀菌耗材1-1
	40W
	6-12月/次
	支
	1

	13
	杀菌耗材2-3
	55W
	6-12月/次
	支
	1

	14
	终端过滤滤材1-2
	 20" 0.2μm
	6-12月/次
	支
	5

	15
	一级过滤滤材2-1
	 5" 20μm
	6-12月/次
	支
	1

	16
	杀菌耗材1-1
	40W
	6-12月/次
	支
	2

	17
	杀菌耗材2-5
	200W
	6-12月/次
	支
	4

	18
	终端过滤滤材1-4
	 40" 0.2μm
	6-12月/次
	支
	5

	19
	智能消毒除菌设备维护
	/
	1-2年/次
	项
	1

	20
	一级过滤滤材2-1
	 5" 20μm
	6-12月/次
	支
	2

	21
	杀菌耗材1-1
	40W
	6-12月/次
	支
	1

	22
	杀菌耗材2-4
	100W
	6-12月/次
	支
	2

	23
	终端过滤滤材1-2
	 20" 0.2μm
	6-12月/次
	支
	5

	24
	智能消毒除菌设备维护
	/
	1-2年/次
	项
	1

	25
	一级过滤滤材2-1
	 5" 20μm
	6-12月/次
	支
	1

	26
	杀菌耗材1-1
	40W
	6-12月/次
	支
	1

	27
	杀菌耗材2-4
	100W
	6-12月/次
	支
	2

	28
	终端过滤滤材1-2
	 20" 0.2μm
	6-12月/次
	支
	5

	29
	智能消毒除菌设备维护
	/
	1-2年/次
	项
	1

	30
	一级过滤滤材2-1
	 5" 20μm
	6-12月/次
	支
	1

	31
	杀菌耗材1-1
	40W
	6-12月/次
	支
	1

	32
	杀菌耗材2-4
	100W
	6-12月/次
	支
	2

	33
	终端过滤滤材1-2 
	 20" 0.2μm
	6-12月/次
	支
	5

	34★
	EDI膜堆
	4000L
	1-2年/次
	台
	1

	35
	一级过滤滤材2-1
	 5" 20μm
	6-12月/次
	支
	1

	36
	仪器仪表校准
	电导率、电阻率
	1年/次
	台
	12

	37
	管网消毒
	∕
	1年/次
	路
	5


说明:标注★的需满足使用科室要求。
